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Expediente n © 08/32312064: Extension a gama de ventiladores, para

extraccion de humos a 400°C/2h, con la denominacion de BVFC, material
suministrado por CASALS VENTILACION, segln se indica en el apartado de
Jjustificacion técnica.

JUSTIFICACION TECNICA:

Segun se desprende de los ensayos realizados a los ventiladores modelos
BVFC 18/18 T4 y BVFC 10/10 T4, fabricados por CASALS, segun se indica en la
documentacion técnica adjunta, se puede considerar la siguiente gama de
ventiladores.

BVFC 9/9 ¥ T4
BVFC 9/9 3% T4
BVFC9/91T4

BVFC 9/915T4

BVFC 10/10 ¥ T4
BVFC 10/10 % T4
BVFC 10/10 1 T4
BVFC 10/10 1.5 T4

BVFC 10/10 2 T4

BVFC 12/12 % T4
BVFC 12/12 % T4
BVFC 12/1217T4
BVFC 12/12 1.5 T4
BVFC 12/12 2 T4

BVFC 12/12 3 T4

BVFC 15/15 3/4 T4
BVFC 15/151 T4
BVFC 15/1515 T4
BVFC 15/152 T4
BVFC 15/15 3 T4
BVFC 15/15 4 T4

BVFC 15/15 5.5 T4

BVFC 18/18 1.5 T4
BVFC 18/18 2 T4
BVFC 18/18 3 T4
BVFC 18/18 4 T4
BVFC 18/18 5.5 T4

BVFC 18/187.5 T4

Corresponde a un ventilador ensayado

Cada uno de los ventiladores ensayados (BVFC 18/18 T4 y BVFC 10/10 T4) se
ensayaron con dos tipos de rodamientos diferentes (Feyc "NP20-EC y INA
"PASE20NFA106”). Ambos rodamientos son instalados en el ventilador
correspondiente a cada ensayo.
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CONCLUSION:

Tal como se indica en el apartado de Justificacion Técnica y segin se
desprende de los ensayos realizados en base a la norma UNE EN 12101-3: 2002,
“Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke
and heat exhaust ventilators”, se considera que la gama de ventiladores con la
referencia BVFC, fabricada por CASALS VENTILATION, puede clasificarse
como:

“Gama BVFC” de Casals Ventilacién ensayada con motores TILMAN
400°C/2h
CLASE F 400, 120 minutos
Ventiladores situados en el exterior del horno.

~ Jordi Mirabe t Albert Ger Castillo
Responsable del Laboratorio del Fuego Responsable de Resistencia al Fuego
LGAI Technological Center, S.A. LGAl Technological Center, S.A.

Los resultados se refieren Gnica y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento
y las condiciones indicadas.
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